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สถานการณ์การใช้น้้ามันและไฟฟ้าของไทยปี 2556 
 

1. ภาพรวมการใช้น้้ามันและไฟฟ้า 
 

  การใช้น้้ามันเบนซินและดีเซลของปี 2556 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยการใช้น้้ามันดีเซล
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 อยู่ที่ระดับ 20,892 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 57.2 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนการใช้น้้ามันเบนซิน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 อยู่ที่ระดับ 8,195 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 22.5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งปริมาณการใช้น้้ามัน 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในกลุ่มแก๊สโซฮอล 91(E10) และแก๊สโซฮอล 95(E10) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.6 และ 37.0 
ตามล้าดับ รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล 95 (E20) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.6 ทั้งนี้เกิดจากมาตรการยกเลิกการใช้
น้้ามันเบนซิน 91 เมื่อเดือนมกราคม 2556 จึงท้าให้ผู้ใช้น้้ามันบางส่วนเปลี่ยนมาใช้น้้ามันกลุ่มแก๊สโซฮอลเพ่ิมมากขึ้น  
  การใช้น้้ามันเบนซินในเดือนธันวาคม 2556 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 0.3 โดยการใช้
น้้ามันเบนซินธรรมดาและน้้ามันเบนซินพิเศษอยู่ที่ระดับ 9.4 และ 13.0 ล้านลิตรต่อวัน ตามล้าดับ 
    

 

 
 

    การใช้น้้ามันภาคขนส่งทางบกของปี 2556 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 7.5 อยู่ที่ระดับ 23,599 พันตัน
เทียบเท่าน้้ามันดิบ (KTOE) โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้้ามัน
ดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของการใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก รองลงมาคือการใช้น้้ามันเบนซิน การใช้ 
NGV และการใช้ LPG ในรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 12 และ 9 ตามล้าดับ การใช้ LPG เพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.3  
การใช้ NGV เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.2 การใช้น้้ามันดีเซลเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.6 และการใช้น้้ามันเบนซินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4  
     ในปี 2556 มีจ้านวนรถยนต์ติดตั้ง NGV รวมทั้งสิ้น 438,821 คัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10.2 
แบ่งเป็นรถเบนซินจ้านวน 394,394 คัน และรถดีเซลจ้านวน 44,427 คัน สามารถทดแทนน้้ามันเบนซินได้ร้อยละ 
21.1 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้้ามันเบนซินทั้งหมด และทดแทนน้้ามันดีเซลได้ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปริมาณ
การใช้น้้ามันดีเซลทั้งหมด โดยรวมสามารถทดแทนการใช้น้้ามันเบนซินและน้้ามันดีเซลได้ร้อยละ 10.3 และในเดือน
ธันวาคม 2556 มีจ้านวนสถานีบริการ NGV รวมทั้งสิ้น 490 สถานี โดยปริมาณการใช้ NGV เฉลี่ยวันละ 8,540 ตัน 
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        KTOE

                      
    
      

    
      

    
      

     
(2013)

       
   

                  

             

      5,526 5,462 5,741 6,106 26 -1.2 5.1 6.4 

     11,454 11,638 12,471 12,669 54 1.6 7.2 1.6 

LPG 794 1,073 1,238 2,071 9 35.3 15.3 67.3 

NGV 1,623 2,068 2,498 2,753 12 27.5 20.8 10.2 

   19,396 20,242 21,947 23,599 100 4.4 8.4 7.5 

 
 

  ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. (Gross Energy Generation Requirement)   
ของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 177,157 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2 ส้าหรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
สุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ของปี 2556 เกิดขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 
พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. อยู่ที่ระดับ 26,598 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของปีที่ผ่านมาซึ่งเกิด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ณ เวลา 14.30 น. อยู่ 477 เมกะวัตต์ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8  
 
2.  น้้ามันดีเซล  
 การใช้น้้ามันดีเซล  ของปี 2556 มีปริมาณการใช้เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.5 อยู่ที่ระดับ 20,892 ล้านลิตร 
หรือเฉลี่ยอยู่ที ่57.2 ล้านลิตรต่อวัน โดยปริมาณการใช้น้้ามันดีเซลเฉลี่ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับ 58.9 ล้านลิตร
ต่อวัน มีปริมาณการใช้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.5 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนร้อยละ 1.6 
ราคาเฉลี่ยของน้้ามันดีเซลในปี 2556 อยู่ที่ 29.99 บาทต่อลิตร 
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3. น้้ามันเบนซิน  
  การใช้น้้ามันเบนซิน ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.3 อยู่ที่ระดับ 8,195 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 22.5 
ล้านลิตรต่อวัน โดยในปี 2556 ปริมาณการใช้น้้ามันในกลุ่มแก๊สโซฮอลอยู่ที่ระดับ 7,470 ล้านลิตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
67.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่การใช้น้้ามันเบนซิน 91 อยู่ที่ระดับ 109 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 96.6 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยในเดือนธันวาคม 2556 ปริมาณการใช้น้้ามันเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 22.7 ล้านลิตรต่อวัน ใกล้เคียงกับ
เดือนพฤศจิกายน คิดเป็นลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3  
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  การปรับตัวเพ่ิมขึ้นของน้้ามันในกลุ่มแก๊สโซฮอล ในปี 2556 คาดว่าเป็นผลมาจากการยกเลิกการใช้
น้้ามันเบนซิน 91 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ประกอบกับจ้านวนรถใหม่ที่เพ่ิมขึ้นจากนโยบายรถ
คันแรกของรัฐบาล และปัจจัยด้านราคาน้้ามันในกลุ่มแก๊สโซฮอลที่มีราคาถูกกว่าน้้ามันในกลุ่มเบนซิน อีกทั้งการ
ขยายตัวของสถานีบริการน้้ามันที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้้ามันเบนซินมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
โดยมีรายละเอียดการใช้น้้ามันเบนซินแต่ละประเภทดังนี้    
  การใช้น้้ามันเบนซิน 91 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ไม่มีการจ้าหน่ายน้้ามันเบนซิน 91 ภายในประเทศ 
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  การใช้น้้ามันเบนซิน 95 ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.6 ของปริมาณการใช้น้้ามันเบนซินทั้งหมด  
โดยในเดือนธันวาคม 2556 มีการใช้น้้ามันเบนซิน 95 อยู่ที่ระดับ 1.7 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมาก 
สาเหตุเนื่องมาจากมาตรการยกเลิกการใช้น้้ามันเบนซิน 91 ในเดือนมกราคม 2556 อีกทั้งสถานีบริการที่จ้าหน่าย
เบนซิน 91 อยู่เดิม ได้เปลี่ยนมาจ้าหน่ายเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอลเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้้ามันเบนซิน 
95 มแีนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2556 มีส่วนต่างราคาขายปลีกเฉลี่ย ดังนี้ 

- น้้ามันเบนซิน 95 และน้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) อยู่ที่ระดับ 7.77  บาทต่อลิตร  
- น้้ามันเบนซิน 95 และน้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E20) อยู่ที่ระดับ 12.84 บาทต่อลิตร 
- น้้ามันเบนซิน 95 และน้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) อยู่ที่ระดับ 23.92 บาทต่อลิตร 
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  การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล  ของปี 2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ระดับ 7,470 
ล้านลิตร หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 20.5 ล้านลิตรต่อวัน ในเดือนธันวาคม 2556 มีการใช้น้้ามันแก๊สโซฮอลที่ระดับ 21.1  
ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 42.4 สาเหตุเนื่องมาจากการยกเลิกการใช้น้้ามันเบนซิน 
91 และสถานีบริการที่จ้าหน่ายเบนซิน 91 อยู่เดิมได้เปลี่ยนมาจ้าหน่ายเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอลส่งผลให้ยอด
การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ราคาเฉลี่ยขายปลีกแก๊สโซฮอล 91 อยู่ที่ 
36.43 บาทต่อลิตร ซ่ึงมีรายละเอียดของการใช้น้้ามันแต่ละประเภทดังนี ้

- การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 91 (E10) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของปริมาณการใช้น้้ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในเดือนธันวาคม 2556 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 9.5 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 39.9 

- การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของปริมาณการใช้น้้ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในเดือนธันวาคม 2556 มีปริมาณการใช้ 8.3 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปกี่อนร้อยละ 27.9 

- การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E20) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของปริมาณการใช้น้้ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยในเดือนธันวาคม 2556 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 3.2 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 82.8 
และเพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 6.5 ทั้งนี้การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95(E20) มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอลทดแทนน้้ามันเบนซิน  

- การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของปริมาณการใช้น้้ามันเบนซิน
ทั้งหมด โดยเดือนธันวาคม 2556 มีการใช้ประมาณ 606,700 ลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 227.2 และ
เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนร้อยละ 10.1 เนื่องจากมีรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) (FFV: 
 Flexible Fuel Vehicle) ออกสู่ตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังมีรถยนต์รุ่นเก่าบางส่วนปรับแต่งเครื่องยนต์โดยการติดตั้ง
อุปกรณ์คอนเวอร์ชั่นคิดส์ เพ่ือให้สามารถเติมน้้ามันแก๊สโซฮอล 95(E85) ได้  
 
4. ไฟฟ้า 
  ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของระบบ กฟผ. (Gross Energy Generation Requirement) ของปี 
2556 อยู่ที่ระดับ 177,157 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2 ในเดือนธันวาคม 2556 มีความต้องการ
ไฟฟ้าของระบบ กฟผ. อยู่ที่ระดับ 12,727 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.7 โดย 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 มีก้าลังการผลิตติดตั้งที่อยู่ในระบบรวมทั้งสิ้น 33,681.0 เมกะวัตต์ เป็นการผลิตติดตั้ง
ของ กฟผ. 15,010.1 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.6 โดยจากการรับซื้อจาก IPP SPP และน้าเข้าจาก 
สปป.ลาวและแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จ้านวน 12,741.7 เมกะวัตต์  3,524.6 เมกะวัตต์ และ 2,404.6 เมกะวัตต์  
ตามล้าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8 ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 7.1 ตามล้าดับ 

  ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) 
ของปี 2556 เกิดข้ึน ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. อยู่ที่ระดับ 26,598 เมกะวัตต์ มีค่าสูง
กว่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของปี 2555 ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.30น. อยู่ 477 เมกะ
วัตต์ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8  
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  การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 164,341 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยที่กลุ่มผู้ใช้
ไฟฟ้ารายสาขาทีส่้าคัญส่วนใหญ่มีการใช้ไฟเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและกิจการขนาดเล็ก มีการใช้ไฟเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 12.3  และ 8.0 ตามล้าดับ ยกเว้นในส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก้าไร เนื่องจาก
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดรวมเข้าเป็นประเภทธุรกิจ/กิจการ
ขนาดเล็กแล้วแต่กรณี  ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือร้อยละ 
44.1 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 และส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก้าไร มีการ
ใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 96.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 - การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้า
โดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส้าคัญที่มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นสูงสุดคือ
อุตสาหกรรมยานยนต์มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 5,220 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 ในขณะที่เดือนธันวาคม 2556 การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส้าคัญอยู่ที่ระดับ 4,322 กิกะวัตต์
ชั่วโมง ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2556 เล็กน้อย คาดว่าเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าส้าคัญ และการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการผลิต
ลดลงเนื่องจากความต้องการในประเทศลดลง โดยมีรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่ส้าคัญดังนี้ 
                

 
 

  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 6,547 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.5 เนื่องจากมีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสามไตรมาสแรกของปี ตามค้าสั่ง
ซื้อในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่น้าไปใช้งานระบบ Cloud และการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 
  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์  ปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 5,220 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4 ซ่ึงการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการผลิตรถยนต์ชะลอลงและเข้าสู่
สภาวะปกติ รวมถึงมีการส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกเรียบร้อยแล้ว 
  อุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 4,531 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.6 เนื่องจากมีการเพ่ิมการผลิตเพ่ือส่งออกตามความต้องการของตลาดจีนและอาเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของ
อุตสาหกรรมพลาสติก  
  อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกับปีก่อน อยู่ที่ระดับ 6,040 กิกะวัตต์
ชั่วโมง เนื่องจากการผลิตที่ลดลงในกลุ่มของเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน ผ้าลูกไม้และยางยืด และความต้องการ
ภายในประเทศลดลง 
  อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน ปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 7,065 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 ตามการขยายตัวของภาคการก่อสร้าง 
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     8,335 8,956 9,721      -   
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               2,577 2,420 2,697      -   

     : GWh
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  อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  ของปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน อยู่ที่ระดับ 9,697 กิกะวัตต์ชั่วโมง คาดว่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโรค  
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศผู้น้าเข้า เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป  
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   ในปี 2556 การใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมซีเมนต์ลดลงร้อยละ 0.3 การใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมการผลิตน้้าแข็งลดลงร้อยละ 1.7 เท่ากัน ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 รายละเอียดดังแสดง 
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การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในปี 2556 การใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจที่ส้าคัญเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 
โดยห้างสรรพสินค้ามีการใช้ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 ธุรกิจกลุ่มโรงแรม มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 คาดว่า
เป็นผลมาจากจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย มาเลเซีย
และญี่ปุ่น ร้านขายปลีก มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8  อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง  มีการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 และ 5.6 ตามล้าดับ ด้านธุรกิจอพาร์ทเมนท์และเกสต์เฮาส์ มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.2  
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G

W
h
)

       

       

       

                (%)

       

                                                         - . .

    21.2 14.4 6.1 10.9 8.0 10.9 12.1 3.7 7.2 2.9 4.9 5.8 8.8

    -3.4 -4.8 -1.8 -3.4 5.2 3.1 0.2 7.9 3.2 7.6 8.2 -2.3 1.6 

    11.3 10.4 11.7 14.4 16.5 5.2 8.9 7.1 4.7 12.2 14.8 19.3 11.2 

    10.8 7.0 5.3 7.7 2.4 2.0 1.8 7.5 3.4 -0.0 -1.8 -11.7 2.8 

 
 

                              -     

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

 . .  . .   . .   . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

   
  
   

     
  
   

G
W

h
)

      

       

       

                (%)

       

                                                         - . .

    -2.3 -12.1 -12.2 -0.4 -2.1 -3.3 -2.1 -10.4 10.7 0.6 2.7 12.9 -2.0

    -6.1 -0.4 4.3 10.7 32.7 35.1 7.3 14.7 -0.3 4.0 -6.9 -11.9 6.7

    -0.3 3.5 0.0 -3.9 -10.1 -15.4 7.7 4.3 6.3 16.0 23.3 21.3 3.2 

    5.0 5.6 8.3 2.9 7.7 7.9 6.6 8.6 7.0 5.9 8.1 -6.7 5.6 

                                           -     

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

                                                   

   
  
   

     
  
   

G
W

h
)

       

       

       

                (%)

       

                                                         - . .

    34.5 13.2 10.1 15.6 17.1 14.8 10.1 1.0 11.9 3.2 2.9 12.0 11.8 

    -8.4 1.0 -5.6 -6.8 2.4 3.8 9.3 11.9 2.2 8.8 14.8 -6.2 2.1 

    17.3 13.1 20.0 18.9 11.8 6.7 4.0 5.8 5.0 13.4 15.0 29.4 12.9

    9.1 6.8 9.1 8.6 12.0 7.2 7.4 10.0 9.8 3.9 3.2 -13.4 6.2  



12 
 

   

                                            

       -     

100

150

200

250

 . .  . .   . .   . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

   
  
   

     
  
  

 G
W

h
)       

       

       

                (%)

       

                                                         - . .

    24.9 14.3 8.9 14.3 15.0 11.1 9.7 6.3 9.6 1.5 -0.7 8.2 9.9

    -6.8 -6.7 -8.7 -9.3 -3.4 0.7 0.9 1.6 8.1 3.0 11.5 -2.8 -1.0

    11.8 13.3 16.4 11.9 7.8 1.7 7.2 -2.1 -6.9 18.4 20.1 25.0 9.7

    11.7 8.9 10.5 11.7 12.2 9.3 3.8 14.0 9.5 -3.8 -6.5 -16.3 5.2 

                         -     

50

100

150

200

250

 . .  . .   . .   . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

   
  
   

     
  
   

G
W

h
)       

       

       

                (%)

       

                                                         - . .

    22.5 13.1 10.7 14.7 17.6 10.5 20.1 8.9 12.1 11.8 14.7 14.3 14.1 

    6.3 6.5 6.5 5.5 10.4 9.9 7.6 11.6 15.1 10.3 15.3 10.9 9.8

    25.0 25.3 21.6 21.8 17.0 12.5 17.3 17.0 7.7 18.9 19.4 17.0 18.1 

    5.9 2.2 7.4 6.0 7.3 2.8 -1.0 1.6 1.2 0.3 -2.8 -10.9 1.6  
 

                                -     

50

60

70

80

90

100

 . .  . .   . .   . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

   
  
   

     
  
   

G
W

h
)

      

       

       

                (%)

       

                                                         - . .

    16.4 6.2 -0.9 4.8 4.2 4.5 7.7 -4.6 2.5 -1.7 1.5 4.7 3.5

    -4.7 -8.7 -5.9 -9.2 -4.5 -2.1 -3.0 4.1 0.4 1.4 3.6 -5.7 -2.9

    4.4 12.2 12.3 12.3 13.7 2.4 5.8 1.8 0.7 3.6 8.1 7.8 7.0 

    4.1 0.6 0.0 1.9 -0.8 -0.8 -5.2 1.7 -0.5 -1.5 -4.0 -14.4 -1.6

                                      -     

50

60

70

80

90

100

 . .  . .   . .   . .  . .   . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .

   
  
   

     
  
   

G
W

h
)

      

       

       

                (%)

       

                                                         - . .

    20.7 7.7 1.0 6.6 5.1 7.5 6.0 -1.7 0.5 -1.2 -0.5 -2.0 3.9 

    -8.4 -6.1 -8.0 -9.9 2.1 -2.2 0.1 2.6 0.5 0.3 1.8 -6.1 -2.8

    8.7 9.8 13.8 14.2 8.6 7.0 5.0 4.7 4.2 10.8 15.8 20.6 10.1 

    6.6 2.2 3.1 4.2 4.7 1.0 2.5 5.2 3.9 1.5 -1.0 -12.6 1.8
 

     

 

   

 
    __________________________________________ 


